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18. Схемы электических соединений
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 Приложение I. Инструкция по применению в ненормальных условиях

 19. Инструкции по использованию поправочных коэффициентов в условиях эксплуатации на 

       больших высотах над уровнем моря

● Стандарт IEC 60947-1 определяет взаимосвязь между высотой над уровнем моря и выдерживаемым импульсным напряжением.

    Высота 2000 м над уровнем моря или ниже не оказывает значительного воздействия на производительность изделия.

● При высоте более 2000 м над уровнем моря необходимо учитывать охлаждающее воздействие воздуха и падение номинального 

   выдерживаемого импульсного напряжения. В этом случае конструкцию и сценарии применения изделий необходимо согласовать 

   между производителем и пользователем.

● Поправочные коэффициенты для номинального выдерживаемого импульсного напряжения и номинального рабочего тока для

   высот более 2000 м над уровнем моря приведены в следующей таблице. Номинальное рабочее напряжение остается без

   изменений.

 Высота над уровнем моря (м)

Поправочный коэффициент для 
выдерживаемого номинального напряжения

Поправочный коэффициент для 
номинального рабочего тока

 20. Инструкции по эксплуатации в условиях нестандартной температуры

● Стандартом IEC 60947-1 определяется диапазон нормальной рабочей температуры для изделия. При изделий стандартном диап-

   азоне температур не будет оказываться существенного влияния на их эксплуатационные качества.

● При рабочей температуре выше +40 °С необходимо понизить допустимый уровень повышения температуры изделий.

   Необходимо уменьшить как номинальный рабочий ток, так и число контакторов в стандартных изделиях для предотвращения

   повреждения изделия, сокращения срока его службы, уменьшения надежности или влияния на управляющее напряжение.

   При температуре ниже -5 °С необходимо учитывать замерзание изоляции и консистентной смазки во избежание отказов.

   В таких случаях конструкцию и сценарии применения изделиий необходимо согласовать между производителем и пользователем.

● Поправочные коэффициенты для различного номинального рабочего тока в условиях температуры эксплуатации выше +55 °С

   приведены в следующей таблице.

   Номинальное рабочее напряжение остается без изменений.

55

1   

65

0.875

70

0.75

60   

0.93

Температура окружающей среды (°С)

 Поправочный коэффициент

● В диапазоне температур +55... +70 °С напряжение втягивания контакторов переменного тока составляет 90~110% Us, а

   результат холодных пробных пусков при температуре +40 °С составляет 70~120% Us.

2000   3000   4000

1   0.88   0.78

1   0.92   0.9
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18. Схемы электических соединений
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 Приложение I. Инструкция по применению в ненормальных условиях

 19. Инструкции по использованию поправочных коэффициентов в условиях эксплуатации на 

       больших высотах над уровнем моря

● Стандарт IEC 60947-1 определяет взаимосвязь между высотой над уровнем моря и выдерживаемым импульсным напряжением.

    Высота 2000 м над уровнем моря или ниже не оказывает значительного воздействия на производительность изделия.

● При высоте более 2000 м над уровнем моря необходимо учитывать охлаждающее воздействие воздуха и падение номинального 

   выдерживаемого импульсного напряжения. В этом случае конструкцию и сценарии применения изделий необходимо согласовать 

   между производителем и пользователем.

● Поправочные коэффициенты для номинального выдерживаемого импульсного напряжения и номинального рабочего тока для

   высот более 2000 м над уровнем моря приведены в следующей таблице. Номинальное рабочее напряжение остается без

   изменений.

 Высота над уровнем моря (м)

Поправочный коэффициент для 
выдерживаемого номинального напряжения

Поправочный коэффициент для 
номинального рабочего тока

 20. Инструкции по эксплуатации в условиях нестандартной температуры

● Стандартом IEC 60947-1 определяется диапазон нормальной рабочей температуры для изделия. При изделий стандартном диап-

   азоне температур не будет оказываться существенного влияния на их эксплуатационные качества.

● При рабочей температуре выше +40 °С необходимо понизить допустимый уровень повышения температуры изделий.

   Необходимо уменьшить как номинальный рабочий ток, так и число контакторов в стандартных изделиях для предотвращения

   повреждения изделия, сокращения срока его службы, уменьшения надежности или влияния на управляющее напряжение.

   При температуре ниже -5 °С необходимо учитывать замерзание изоляции и консистентной смазки во избежание отказов.

   В таких случаях конструкцию и сценарии применения изделиий необходимо согласовать между производителем и пользователем.

● Поправочные коэффициенты для различного номинального рабочего тока в условиях температуры эксплуатации выше +55 °С

   приведены в следующей таблице.

   Номинальное рабочее напряжение остается без изменений.

55

1   

65

0.875

70

0.75

60   

0.93

Температура окружающей среды (°С)

 Поправочный коэффициент

● В диапазоне температур +55... +70 °С напряжение втягивания контакторов переменного тока составляет 90~110% Us, а

   результат холодных пробных пусков при температуре +40 °С составляет 70~120% Us.

2000   3000   4000

1   0.88   0.78

1   0.92   0.9

P-574 Контакторы NXC P-575КонтакторыNXC



Данный тип используется для запуска торможения реверсом и толчкового движения двигателя с фазным ротором.

Во время замыкания контактор коммутирует пусковой ток, в 2,5 раза превышающий номинальный ток двигателя.

Во время размыкания контактор должен отключить пусковой ток при напряжении меньшем или равном напряжению сети.

 21. Инструкции по понижению параметров при использовании устройств в коррозионно-активной 

       среде

� Воздействие на металлические детали

   Хлор Cl2 , диоксид азота NO2 , сульфид водорода H2S, диоксид серы SO2

   Медь. Толщина покрытия сульфидом меди при использовании в среде, содержащей хлор, будет в два раза больше по

   сравнению с толщиной в стандартных условиях эксплуатации. Это условие также действует для среды, содержащей диоксид

   азота.

   Серебро. При использовании в среде, содержащей SO2 или H2S, серебряные или содержащие серебро контакты темнеют

   вследствие образования на их поверхности сульфида серебра. Это ведет к увеличению температуры контакта и возможному

   повреждению контактов.

   Во влажной среде, где сосуществуют Cl2 и H2S, толщина слоя увеличивается в 7 раз. При наличии H2S и NO2 толщина слоя

   сульфида серебра увеличивается в 20 раз.

� Соображения во время подбора изделия

   На нефтеперерабатывающих предприятиях, при производстве стали, бумаги, искусственных волокон (нейлон), или на других

   производствах, где используется сера, оборудование может быть подвержено вулканизации (в некоторых секторах

   промышленности – окислению. Оборудование, установленное в машинных залах, не всегда надежно защищено от окисления. В

   таких помещениях для создания давления, слегка превышающего атмосферное, используются короткие впускные клапаны, что

   помогает до определенной степени сократить проникновение загрязнений из внешней среды. Тем не менее, после эксплуатации

   в течение 5-6 лет данное оборудование неизбежно ржавеет и окисляется. Поэтому при работе с агрессивными газами данное

   оборудование должно эксплуатироваться при пониженной мощности. Понижающий коэффициент по отношению к номинальному

   значению составляет 0,6 (до 0,8). Это помогает снизить ускорение окисления, возникающее вследствие роста температуры.

  22. Инструкция по эксплуатации при параллельном расположении полюсов

� В случае параллельного расположения полюсов номинальный ток данных полюсов должен быть скорректирован для

   компенсации распределения продолжительного нестабильного тока, как показано в таблице ниже.

2   3   4

1.6   2.25   2.8

Количество параллельно

Поправочный коэффициент

 Приложение II. Описание категории применения

Различные типы энергопотребляющего оборудования могут иметь совершенно разные нагрузочные характеристики и

различные величины изменения тока при включении/отключении, поэтому требования к контакторам также отличаются.

Стандарт IEC 60947-1 устанавливает категории применения контакторов, определяемые одним или более из следующих

условий применения.

- Ток, кратный номинальному рабочему току

- Напряжение, кратное номинальному рабочему напряжению

- Коэффициент мощности или постоянная времени

- Работоспособность в условиях короткого замыкания

- Селективность

- Прочие условия эксплуатации (если применимо)

Контакторы переменного тока NXC в основном включают в себя следующие категории:

 23. Категории применения сети переменного тока

Тип AC-1

Данный тип используется для нагрузок переменного тока, коэффициент мощности

которых выше или равен 0,95. Примеры: обогрев, распределение энергии.

Тип AC-2

Тип AC-3

Данный тип используется для отключения асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором.

Во время замыкания контактор коммутирует пусковой ток, в 7 раз превышающий номинальный ток двигателя.

Тип AC-4

Контактор коммутирует ток, в 5–7 раз превышающий номинальный ток двигателя, и отключает этот же ток при более
высоком напряжении. При меньшей частоте вращения двигателя отключение напряжения происходит так же резко, как в
случае с напряжением сети.

Данный тип используется для торможения реверсом и толчкового движения электродвигателя с короткозамкнутым ротором и
двигателя с фазным ротором.

Категории применения цепи управления.

 24. Примеры: печатное оборудование, проволочно-волочильный стан, башенный кран, кран, 

       металлургия.

Тип AC-13

Данный тип системы используется для запуска и торможения электропривода противовключением и толчкового движения
двигателей постоянного тока с шунтовым возбуждением. Длительность составляет 2 мс или менее. Данный тип используется

для переключения электромагнитов.

Тип AC-15

Данный тип используется для переключения электромагнитов. Мощность втягивания во время замыкания электромагнита

превышает 72 В·А. Примеры: рабочая катушка контакторов.

25.  Информация для заказа

Артикул
Количество и вид

всп.контактов
Типовое обозначение

Номинальные напряжения 

цепи управления, В(DC)

Номинальный рабочий ток 

по категории AC-3 380/400В, А

1НЗ

1НО

1НЗ

1НО

1НЗ

1H3

1H3

1H3

1НО

1НО+1НЗ

1НО+1НЗ

1НО+1НЗ

1НО+1НЗ

1НО+1НЗ

1НО+1НЗ

1НО+1НЗ

1НО+1НЗ

1НО+1НЗ

1НО+1НЗ

1НО+1НЗ

1НО+1НЗ

1НО+1НЗ

1НО+1НЗ

1НО+1НЗ

1НО+1НЗ

1НО+1НЗ

1НО+1НЗ

1НО+1НЗ

1НО+1НЗ

1НО+1НЗ

1НО+1НЗ

1НО+1НЗ

1НО+1НЗ

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220V-240

220V-240

220V-240

220V-240

220V-240

6

6

9

9

12

12

12

12

12

6

9

12

6

9

12

16

18

25

32

40

50

65

85

100

120

160

185

225

265

330

400

500

630

NXC-06M01 220V

NXC-06M10 220V

NXC-09M01 220V

NXC-09M10 220V

NXC-12M01 220V

NXC-12M01 220V

NXC-12M01 220V

NXC-12M01 220V

NXC-12M10 220V

NXC-06M/22 220V

NXC-09M/22 220V

NXC-12M/22 220V

NXC-06 220V 50Hz

NXC-09 220V 50Hz

NXC-12 220V 50Hz

NXC-16 220V 50Hz

NXC-18 220V 50Hz

NXC-25 220V 50Hz

NXC-32 220V 50Hz

NXC-40 220V 50Hz

NXC-50 220V 50Hz

NXC-65 220V 50Hz

NXC-85 220V 50Hz

NXC-100 220V 50Hz

NXC-120 220V 50Hz

NXC-160 220V 50Hz

NXC-185 220V 50Hz

NXC-225 220V 50Hz

NXC-265 AC/DC 220V-240V

NXC-330 AC/DC 220V-240V

NXC-400 AC/DC 220V-240V

NXC-500 AC/DC 220V-240V

NXC-630 AC/DC 220V-240V

836584

836572

836588

836576

836592

836632

836636

836640

836580

836608

836612

836616

836696

836704

836712

836720

836904

836851

836852

836780

836788

836796

836816

836824

836511

836515

836519

836523

836542

836545

836548

836560

836563

Во время размыкания контактор отключает номинальный ток в двигателя. В данном случае напряжение на клемме провода

контактора составляет примерно 20% от напряжения сети. Отключение происходит не резко.

Пример. Все стандартные электродвигатели с коротким ротором, используемые , например , в лифтах,

эскалаторах, транспортировочных  лентах, воздушных компрессорах, насосах, миксерах и кондиционерах. 

P-576 Контакторы NXC P-577КонтакторыNXC



Данный тип используется для запуска торможения реверсом и толчкового движения двигателя с фазным ротором.

Во время замыкания контактор коммутирует пусковой ток, в 2,5 раза превышающий номинальный ток двигателя.

Во время размыкания контактор должен отключить пусковой ток при напряжении меньшем или равном напряжению сети.

 21. Инструкции по понижению параметров при использовании устройств в коррозионно-активной 

       среде

� Воздействие на металлические детали

   Хлор Cl2 , диоксид азота NO2 , сульфид водорода H2S, диоксид серы SO2

   Медь. Толщина покрытия сульфидом меди при использовании в среде, содержащей хлор, будет в два раза больше по

   сравнению с толщиной в стандартных условиях эксплуатации. Это условие также действует для среды, содержащей диоксид

   азота.

   Серебро. При использовании в среде, содержащей SO2 или H2S, серебряные или содержащие серебро контакты темнеют

   вследствие образования на их поверхности сульфида серебра. Это ведет к увеличению температуры контакта и возможному

   повреждению контактов.

   Во влажной среде, где сосуществуют Cl2 и H2S, толщина слоя увеличивается в 7 раз. При наличии H2S и NO2 толщина слоя

   сульфида серебра увеличивается в 20 раз.

� Соображения во время подбора изделия

   На нефтеперерабатывающих предприятиях, при производстве стали, бумаги, искусственных волокон (нейлон), или на других

   производствах, где используется сера, оборудование может быть подвержено вулканизации (в некоторых секторах

   промышленности – окислению. Оборудование, установленное в машинных залах, не всегда надежно защищено от окисления. В

   таких помещениях для создания давления, слегка превышающего атмосферное, используются короткие впускные клапаны, что

   помогает до определенной степени сократить проникновение загрязнений из внешней среды. Тем не менее, после эксплуатации

   в течение 5-6 лет данное оборудование неизбежно ржавеет и окисляется. Поэтому при работе с агрессивными газами данное

   оборудование должно эксплуатироваться при пониженной мощности. Понижающий коэффициент по отношению к номинальному

   значению составляет 0,6 (до 0,8). Это помогает снизить ускорение окисления, возникающее вследствие роста температуры.

  22. Инструкция по эксплуатации при параллельном расположении полюсов

� В случае параллельного расположения полюсов номинальный ток данных полюсов должен быть скорректирован для

   компенсации распределения продолжительного нестабильного тока, как показано в таблице ниже.

2   3   4

1.6   2.25   2.8

Количество параллельно

Поправочный коэффициент

 Приложение II. Описание категории применения

Различные типы энергопотребляющего оборудования могут иметь совершенно разные нагрузочные характеристики и

различные величины изменения тока при включении/отключении, поэтому требования к контакторам также отличаются.

Стандарт IEC 60947-1 устанавливает категории применения контакторов, определяемые одним или более из следующих

условий применения.

- Ток, кратный номинальному рабочему току

- Напряжение, кратное номинальному рабочему напряжению

- Коэффициент мощности или постоянная времени

- Работоспособность в условиях короткого замыкания

- Селективность

- Прочие условия эксплуатации (если применимо)

Контакторы переменного тока NXC в основном включают в себя следующие категории:

 23. Категории применения сети переменного тока

Тип AC-1

Данный тип используется для нагрузок переменного тока, коэффициент мощности

которых выше или равен 0,95. Примеры: обогрев, распределение энергии.

Тип AC-2

Тип AC-3

Данный тип используется для отключения асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором.

Во время замыкания контактор коммутирует пусковой ток, в 7 раз превышающий номинальный ток двигателя.

Тип AC-4

Контактор коммутирует ток, в 5–7 раз превышающий номинальный ток двигателя, и отключает этот же ток при более
высоком напряжении. При меньшей частоте вращения двигателя отключение напряжения происходит так же резко, как в
случае с напряжением сети.

Данный тип используется для торможения реверсом и толчкового движения электродвигателя с короткозамкнутым ротором и
двигателя с фазным ротором.

Категории применения цепи управления.

 24. Примеры: печатное оборудование, проволочно-волочильный стан, башенный кран, кран, 

       металлургия.

Тип AC-13

Данный тип системы используется для запуска и торможения электропривода противовключением и толчкового движения
двигателей постоянного тока с шунтовым возбуждением. Длительность составляет 2 мс или менее. Данный тип используется

для переключения электромагнитов.

Тип AC-15

Данный тип используется для переключения электромагнитов. Мощность втягивания во время замыкания электромагнита

превышает 72 В·А. Примеры: рабочая катушка контакторов.

25.  Информация для заказа

Артикул
Количество и вид

всп.контактов
Типовое обозначение

Номинальные напряжения 

цепи управления, В(DC)

Номинальный рабочий ток 

по категории AC-3 380/400В, А

1НЗ

1НО

1НЗ

1НО

1НЗ

1H3

1H3

1H3

1НО

1НО+1НЗ

1НО+1НЗ

1НО+1НЗ

1НО+1НЗ

1НО+1НЗ

1НО+1НЗ

1НО+1НЗ

1НО+1НЗ

1НО+1НЗ

1НО+1НЗ

1НО+1НЗ

1НО+1НЗ

1НО+1НЗ

1НО+1НЗ

1НО+1НЗ

1НО+1НЗ

1НО+1НЗ

1НО+1НЗ

1НО+1НЗ

1НО+1НЗ

1НО+1НЗ

1НО+1НЗ

1НО+1НЗ

1НО+1НЗ

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220V-240

220V-240

220V-240

220V-240

220V-240

6

6

9

9

12

12

12

12

12

6

9

12

6

9

12

16

18

25

32

40

50

65

85

100

120

160

185

225

265

330

400

500

630

NXC-06M01 220V

NXC-06M10 220V

NXC-09M01 220V

NXC-09M10 220V

NXC-12M01 220V

NXC-12M01 220V

NXC-12M01 220V

NXC-12M01 220V

NXC-12M10 220V

NXC-06M/22 220V

NXC-09M/22 220V

NXC-12M/22 220V

NXC-06 220V 50Hz

NXC-09 220V 50Hz

NXC-12 220V 50Hz

NXC-16 220V 50Hz

NXC-18 220V 50Hz

NXC-25 220V 50Hz

NXC-32 220V 50Hz

NXC-40 220V 50Hz

NXC-50 220V 50Hz

NXC-65 220V 50Hz

NXC-85 220V 50Hz

NXC-100 220V 50Hz

NXC-120 220V 50Hz

NXC-160 220V 50Hz

NXC-185 220V 50Hz

NXC-225 220V 50Hz

NXC-265 AC/DC 220V-240V

NXC-330 AC/DC 220V-240V

NXC-400 AC/DC 220V-240V

NXC-500 AC/DC 220V-240V

NXC-630 AC/DC 220V-240V

836584

836572

836588

836576

836592

836632

836636

836640

836580

836608

836612

836616

836696

836704

836712

836720

836904

836851

836852

836780

836788

836796

836816

836824

836511

836515

836519

836523

836542

836545

836548

836560

836563

Во время размыкания контактор отключает номинальный ток в двигателя. В данном случае напряжение на клемме провода

контактора составляет примерно 20% от напряжения сети. Отключение происходит не резко.

Пример. Все стандартные электродвигатели с коротким ротором, используемые , например , в лифтах,

эскалаторах, транспортировочных  лентах, воздушных компрессорах, насосах, миксерах и кондиционерах. 

P-576 Контакторы NXC P-577КонтакторыNXC


