
ПРАВИЛА МОНТАЖА МЕТАЛЛОРУКАВА

1. Выбрать тип металлорукава, исходя из области 

применения и требованиям к конструкции.

2. Определить диаметр и длину металлорукава в со�

ответствии с диаметрами и длиной закладываемых 

кабелей. Если длина закладываемых кабелей превыша�

ет поставляемую длину металлорукава, использовать 

для соединения отрезков металлорукава между собой 

муфты соединительные СММ.

3. До момента монтажа проверить металлорукав 

на предмет наличия/отсутствия внешних (видимых) 

дефектов.

4. Монтаж металлорукава должен производить�

ся с соблюдением «Межотраслевых правил по охране 

труда (правил безопасности) при эксплуатации элек�

троустановок», «Правил устройства электроустановок», 

«Правил технической эксплуатации электроустановок 

потребителей», «Правил пожарной безопасности для 

энергетических предприятий», а также правил и ин�

струкций, действующих на предприятии, применяющем 

данные изделия.

5. Для ввода металлорукава в корпуса щитово�

го оборудования использовать муфты вводные ВМ, 

ВМ (90), ВТ(Х), МВП. При необходимости соединения 

металлорукава с трубой использовать муфты соедини�
тельные СТМ, СТМ(Р), СТМ(В).

6. Монтаж металлорукава осуществляется на все 
виды поверхности в любом положении и только специ�
ально подготовленным персоналом. Металлорукава 
не являются несущими элементами кабельной (или 
подобной) линии.

7. Не допускаются механические воздействия 
на металлорукава, которые могут вызвать их смятие 
и разрушение. При размотке бухты с металлорукавом 
не следует тянуть за него, иначе он может деформиро�
ваться и прийти в негодность.

8. При монтаже не допускается изгиб металлору�
кава радиусом меньше установленного минимального 
радиуса изгиба.

9. Металлорукава запрещено бросать, класть 
на них любые предметы, перемещать на тросах и цепях 
без защитных прокладок.

10. Металлорукав является не ремонтируемым 
и не восстанавливаемым изделием. При выходе из строя 
подлежит замене. После вывода из эксплуатации метал�
лорукав должен быть отправлен на утилизацию в поряд�
ке, установленном потребителем, либо в соответствии 
с федеральным или региональным законами.
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